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EU direktiva

* EU 3x20% célok:
* 20% energiahatékonysag-javitas

* 20% megujuld energia alkalmazas
* 20% UHG kibocsatas csokkentés (CO,)
* Magyar vallalas:
* Megujulo6 energia alkalmazasban: 14,65%

* Jelen allapot szerint nincs garancia a vallalas
teljesitésére, a programok nem indultak el
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© 31/2010/EU direktiva, mely szerint 2018-ig folyamatos
szigoritas kell az 0j épitésii kozintézményekre

¢ Cél: kozel nulla energiafelhasznalast épiileteket lehet csak
épiteni

Héatbocsatdsi tényezd kovetelményértéke Um (W/m2K)
Jelenlegi kvetelmény 2012 2015
Homlokzati fal 0,45 0,3 0,24
Ablak 1,6 1,3 1,15
Tet6 0,25 0,2 0,17
Padlas 0,3 0,2 0,17
Padlé 0,5 0,4 0,3,

A Mo-i meglévo kozépiiletszerkezetek hdatbocsatasi tényezdje
2-3x nagyobb, mint a megcélzott hatékonysagi kovetelmény.
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~ Zugld kozintézményi allapotok

* 69 kozintézmeny energetikai auditja
megtortént

» Kozben allami tulajdonba keriilt 29
kozintézmény

* Maradék 40 kozintézmény eredményeinek
kiértekelése folyamatban

* Felujitasi prioritasi sorrend megallapitasa

» Eves akcioterv elkészitése
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~ Javasolt energiahatékonysagi 1épések egy
projektpeldan keresztiil 1.

Altalanos Iskola,

° meglévo allapot Budapest — Zuglo, 2007
felmérése -

* tervezett allapot

* hétechnikai koncepcid
(tavho/hdszivattyl)

° energetikai szamitas

° megtériilés szamitas
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~ Javasolt energlahatekonysagl 1épések
egy projektpeldan keresztiil I1.

Meglévé allapot:

® 35 éves ¢épiilet

o kiils6 nyilaszarok : acél tok és keretszerkezet, liveg gyenge
‘k’ értékkel

* holeadok: ontottvas tagos €s acélvas tagos radiatorok

* termo fejekkel ellatott radiatorszelepek hianya

o fiitési haldzat hidraulikai beszabalyozasanak hidnya

° nyari ho terhelés: emeleti feliilvilagitd ablakokon keresztiil

° tavho-ellatas éves szinten 4.200 GJ

° tavhodij: 28%-0s emelkedés, alapdij: 61% emelkedés
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> Javasolt energlahatekonysagl 1épések
egy projektpéldan keresztil III.

Tervezett allapot:

o ¢piiletszerkezet hétechnikai tulajdonsagainak javitasa:
hészigetelés 10cm, livegezés cseréje u=1,4 W/m?K,
feliilvilagitok szdmanak 75%-os csokkentése

* tavho kivaltasa talajszondés f6ldhét hasznositd hdszivattyis
rendszerrel

¢ radiatorok cseréje fan-coil fit6-hiitd késziilékekre
* hidraulikai beszabalyozas
* a helységek téli és nyari automatikus szabalyozasa

* programozott automatika éjszakai és hétvégi csokkentett
lizemmodra ;
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Javasolt megjulo
energiahasznositasi lehetdsegek =

Future cities = heat pump cities

ehpa

heat pump assecistion
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~ Energiatakarékos tarsashaz
Zugloban

* 1 lakas .

* ~1000 m? flit6tt-hiitott
alaptertilet

e ukW fiitési igény
* ukW HMV

o 22kW (2x11kW)
hészivattyu

* 3om? napkollektor
koézponti HMV
termelésre (éves
sziikséglet ~60%-a)
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* Héhidmentes hészigetelés
e 25 cm grafitos polisztirol a falon
¢ 38 cm polisztirol a tetén
* 19 cm az aljzaton

° 3 rétegli ivegezés
* Lakasonkénti rekuperativ
gépi szellztetés
(17°C-ra el6melegitett friss levegd)

* Arnyékolas: erkélyek, motoros redényok
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Befektetes és mikodtetés

* ~15% beruhazasi tobblet raforditassal teljesiti a passziv
haz szabvanyt (6ssz fogyasztas flitésre < 15kWh/m2/év)

¢ 1,5kW befektetéssel 12kW passziv htités
* Egy lakas 6nall6 befektetésként napelemes rendszert
telepitett

* 2012-ben napelem-sziget telepitése a kozos fogyasztas
fedezésére a tapasztalatok alapjan
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* Kivitelezdi szerepvallalas a mtikodtetésben

* Teljes monitoring kiépités tavmiikodtetéssel
e Tapasztalatok felhasznalasa késébbi hasonlo

beruhazasoknal :
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TELENOR HAZ, TOROKBALINT

Alaptertilet: 20.000 m?
fltési igény: 860 kW
h{tési igény: 960 kW
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TELENOR HAZ - FOLDHO MONITORING: by
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TESCO, Budapest Zuglo
7 roof-top legkezeld egység hdszivattyus
flités-hlitésre ~1MW
2 foldhdszonda mez6 az épiilet koriil
¢ 150 foldhdszonda
© 150 m talpmélyseg
=22.500 m flras

TESCO
STORE
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Egy atlagos geotermia prOJekt fobb alapadatai:

Kinyert vizmennyiség 60 m3h
Katfej hémérséklet 70°C
Elfolyé (visszasaijtolt) vizhéfok 30°C
Hasznos AT 40 °C
Hokapacitas 28 MW
Kivalthato foldgaz 1,5 millié m3
Beruhazasi koltség (visszasajtolassal)  350-450 millio Ft
Elfolyo viz hoszivattyis hasznositas AT 20°C
Hokapacitas primer 14 MW
Hokapacitas hoszivattyaval 1,86 MW
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Kovetkeztetések

* Varhato megtakaritas szamitasa
* Eves akcioterv
e K6zintézményi
e Vallalkozoi
e Lakossagi
» Kornyezeti allapotok javulasa
» Koznevelési programok az energiatudatos ¢s
megujuld energia alkalmazasu

gondolkodasra @;
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Ko6szonom a figyelmet!




